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Для сложившейся в крупных городах Украины системы центра-
лизованного теплоснабжения характерна четырехтрубная микрорай-
онная сеть и наличие центрального теплового пункта (ЦТП) с водона-
гревательной установкой (ВНУ) для приготовлений горячей воды для 
хозяйственно-бытовых нужд микрорайона. Переход на двухтрубную 
микрорайонную сеть предусматривает устройство в каждом из зданий 
индивидуального теплового пункта (ИТП) с ВНУ, обеспечивающей 
подогрев воды для отдельного здания, демонтаж сети теплопроводов 
горячего водоснабжения. Тем самым достигается снижение тепловых 
потерь микрорайонной сетью. Теплообменную поверхность водопо-
догревателей определяют из уравнения теплопередачи по максималь-
ной нагрузке горячего водоснабжения Qh.max [1] 
                 
срh tKQF ∆⋅= max. ,                                       (1) 
где К – коэффициент теплопередачи; ∆tср – средняя логарифмическая 
разность температур нагреваемой воды и греющего теплоносителя. 
Тепловой расчет пластинчатых теплообменных аппаратов, широ-
ко используемых в последнее время при проектировании ВНУ, можно 




выполнять по известным методикам [2-4], требующих для своей реа-
лизации достаточного объема исходных данных. 
Целью настоящей работы является, используя ряд упрощений и 
допущений, оценить изменение площади теплопередающей поверхно-
сти водоподогревателей при переходе на схему с приготовлением го-
рячей воды на ИТП зданий. 
Максимальный расход теплоты на горячее водоснабжение можно 
определить по формуле [5] 
           ( ) ( ) ( ) ТККttcmbaQ ТПЧхгh +⋅−⋅⋅⋅+=max. ,                              (2) 
где a, b – суточная норма потребления горячей воды в жилых и обще-
ственных зданиях соответственно; с = 4187 Дж/(кг⋅0С) – удельная теп-
лоемкость воды; tг, tх – температура горячей и холодной воды соответ-
ственно; Ктп – коэффициент, зависящий от типа системы горячего во-
доснабжения и особенностей исполнения; Т – временной интервал, с; 
Кч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; m – 
число жителей. 
Для наиболее часто встречающихся систем с полотенцесушите-
лями и неизолированными стояками при наличии наружных распреде-
лительных сетей горячего водоснабжения от ЦТП Ктп = 0,35 [5], без 
наружных распределительных сетей горячего водоснабжения Ктп = 0,3 
[5]. Значения коэффициента часовой неравномерности расходования 
воды в зависимости от числа жителей приведены в табл. 1. 
 




150 250 350 500 700 1000 3000 6000 ≥10000 
Кч 5,15 4,3 4,1 3,75 3,5 3,27 2,85 2,7 2,6 
 
Как следует из формулы (2), расход теплоты на горячее водо-
снабжение, с одной стороны, при увеличении числа жителей растет, с 
другой стороны, рост числа жителей обуславливает уменьшение ко-
эффициента часовой неравномерности и снижение расхода теплоты. 
Ориентировочные значения тепловой нагрузки горячего водоснабже-
ния для жилых зданий с некоторой усредненной планировкой (4 квар-
тиры на лестничной клетке при заселенности квартир 14 жителей) 
приведены в табл. 2. 
Значения коэффициента теплопередачи теплообменного аппарата 
определяют из соотношения 















К ,                                  (3) 




где α1, α2 – коэффициенты теплообмена, соответственно, между 
греющей и нагреваемой средой и стенками аппарата; δст, δз – термиче-
ское сопротивление стенки канала и отложений на стенках соответст-
венно. 
 
Таблица 2 – Характеристики систем горячего водоснабжения жилых зданий  
 
Значение для здания (этажность/число секций) 
Показатель 
5/3 5/4 9/3 9/4 9/6 12/4 12/6 16/1 16/2 
Ориентировочное 
число жителей 
210 280 378 504 756 672 1008 224 448 
Максимальный 
расход теплоты на 
горячее водоснаб-
жение, МВт 
0,288 0,356 0,395 0,571 0,846 0,722 1,007 0,302 0,57 
Площадь тепло-
обмена ВНУ, м2 
7,68 9,48 10,53 15,23 22,56 19,26 26,85 8,06 15,2 
 
Термическое сопротивление стенок каналов пластинчатых тепло-
обменников изменяется в пределах (0,047-0,063)⋅10-3 м2⋅0С/Вт, терми-
ческое сопротивление отложений на стенках теплообменных аппара-
тов для горячего водоснабжения в соответствии с [2] составляет 
0,00048 м2⋅0С/Вт. В диапазоне изменения коэффициентов теплообмена 
(4-12)⋅10-3 Вт/(м2⋅0С) при указанных условиях коэффициент теплопере-
дачи изменяется в пределах 1200-1500 Вт/(м2⋅0С). В расчетах принято 
значение 1300 Вт/(м2⋅0С). Для одноступенчатой схемы присоединения 
теплообменников горячего водоснабжения к тепловым сетям средняя 
логарифмическая разность температур для условий нагрева воды от 5 
до 600С и значениях температур сетевой воды в точке излома графика 
температур составляет 28,850С. Результаты расчетов теплопередачи 
водоподогревателей, предназначенных к установке на индивидуаль-
ных тепловых пунктах зданий, приведены в табл. 2. 
Выполнено сравнение величин суммарной площади поверхности 
водоподогревателей ИТП зданий и площади поверхности одной обще-
микрорайонной ВПУ, используемой при четырехтрубной системе (F0). 
Значение Fо найдено при условии, что подогревательная установка 
присоединена к тепловым сетям по широко применяемой при проек-
тировании ЦТП двухступенчатой смешанной схеме. В расчетах приня-
то, что температура нагрева воды на первой ступени равна 250С, коэф-
фициенты теплопередачи в аппаратах ступеней одинаковы и равны 
1300 Вт/(м2⋅0С). Численность населения принята 10000 чел.                       




(Qh.max = 8,67 МВт). В нагрузке горячего водоснабжения учтены также 
расходы теплоты для школы (0,15 МВт), детского комбината (0,25 
МВт), общественно-торгового центра (0,012 МВт). Максимальный 
расход теплоты на отопление равен 15,69 МВт. В расчетах получено, 
что площадь поверхности теплообмена микрорайонной ВНУ равна 
395,3 м2 (134,3 м2 – на первой ступени и 261 м2 – на второй). Характе-
ристики вариантов застройки микрорайонов и расчетная площадь по-
верхности теплообменников горячего водоснабжения для ИТП зданий 
приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Сравнение вариантов расчетов площади поверхности ВНУ  
 



























































1 1 35 - - - - - - - 10010 350,5 0,89 
2 - 14 - 6 4 - - - - 9968 325,3 0,82 
3 - - - 20 - - - - - 10080 315,6 0,8 
4 - - - 6 - - 7 - - 10080 290,3 0,73 
5 - - - - - 6 4 1 4 10080 302,9 0,77 
 
При вычислениях учтена тепловая потребность указанных ранее 
общественных зданий. Для всех вариантов застройки суммарная пло-
щадь поверхности теплообменников ИТП заметно меньше площади 
аппаратов на ЦТП, причем для застройки жилой группы пятиэтажны-
ми зданиями площадь аппаратов индивидуальных тепловых пунктов 
наибольшая, что объясняется увеличением коэффициента часовой не-
равномерности. Общее уменьшение площади теплообмена для ИТП 
объясняется использованием на них одноступенчатой параллельной 
схемы присоединения, для которой характерно увеличение расхода 
теплоносителя из тепловой сети для нужд горячего водоснабжения. 
Для двухступенчатой смешанной схемы присоединения ВНУ, приня-
той в наших расчетах, общий расход сетевой воды равен сумме расхо-
да через вторую ступень установки (39,44 кг/с) и расхода для отопле-
ния зданий микрорайона (46,84 кг/с). При определении максимальной 
отопительной нагрузки не учитывались возможные отличия для кон-




кретных проектов зданий. Результаты расчетов расхода сетевой воды 
для вариантов приведены в табл. 4. 
 
Таблица 4 – Расход сетевой воды для вариантов исполнения микрорайонов  
 
Номер варианта 1 2 3 4 5 
Расход сетевой воды на горячее 
водоснабжение, кг/с 
89,7 83,29 80,79 91,14 77,54 
Общий расход сетевой воды для 
теплоснабжения (отопление + 
горячее водоснабжение), кг/с  
136,54 130,13 127,63 138 124,4 
Соотношение расходов сетевой 
воды при двухтрубной G1 и че-
тырехтрубной G2 системе   
(G1/ G2) 
1,58 1,51 1,48 1,6 1,44 
 
Выводы. 
1. При переходе с четырехтрубной системы централизованного 
теплоснабжения микрорайонов на двухтрубную и оборудовании инди-
видуальных тепловых пунктов зданий водоподогревателями горячего 
водоснабжения, присоединенных к тепловым сетям по одноступенча-
той параллельной схеме следует ожидать, с одной стороны, уменьше-
ние суммарной площади поверхности теплообмена подогревателей по 
сравнению с величиной площади общемикрорайонной установки при 
четырехтрубной системе теплоснабжения; с другой стороны – роста 
расхода сетевой воды для горячего водоснабжения. 
2. Наибольшее снижение расчетной площади поверхности теп-
лообменников горячего водоснабжения зафиксировано для вариантов 
застройки жилой группы зданиями с большими параметрами (этаж-
ность, число секций) 
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